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Evacuation (Alarme)

En cas d'évacuation

o Zone de regroupement

= en face des silos

R

o En cas d’évacuation, obligation de badger au lieu de rassemblement

pour permettre un dénombrement plus rapide

En cas de démarrage de la turbine gaz, un message oral est diffusé via les haut-parleurs
demandant de quitter le batiment chaudiére.

Il n'y aura pas d’activation de siréne et il n’est donc pas utile de se rendre au lieu de
rassemblement.
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En cas d’urgence

En cas de blessure, pour les petits soins :

o Local d'infirmerie (derriére la cafétéria)

o Appeler le garde pour y acceder

Attention : pas de personnel soignant sur place
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En cas d’urgence

En cas de probleme cardiaque :

Défibrillateurs
Au poste de commande dans le bureau

du chef de conduite
Sas de passage devant le bureau du garde

A

Dans l'atelier
Dans le batiment administratif
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Risques des travaux sur
installations a gaz
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Risques des travaux sur installations a gaz

Conditions a respecter :

o Autorisation obligatoire avant intervention

o Circuits rendus inertes et exempts de gaz

o Eclairage antidéflagrant de trés basse tension
o Extincteurs en nombre suffisant a proximité

o Ne pas fumer, ni produire du feu

o Attention au gaz inertant (Azote, CO2) qui est un asphyxiant
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Risques

Atmosphéres explosives (ATEX)

Zones dangereuses:

Poste Hydrogene: H,
Locaux batteries: H,
Alternateur: H2

Stations gaz naturel




Risques

Thermique

Brilures

Vapeur

Brilures
Hydrogene

Explosion




Risques

- Au poste de deminéralisation - important
stockage:

« d’acide sulfurique (H2S0Oa4)

« d’acide chlorhydrique (HCI)

« de soude caustique (NaOH)




Risques

- Tours de refroidissement

- Risque : présence de micro-organismes

- Prévention : port des moyens de protection individuelle

(masque P3)
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Risques

ATTENTION
CONTIENT
DE LUAMIANTE

Respirer la poussiére

. d'amiante est
- Amiante
pour la santé.

Suivre
les consignes
de sécurité!

- Présence d'amiante dans certaines zones techniques , le
batiment administratif et les bureaux.

- Cette présence est maitrisée et ne représente pas de danger
immediats pour les travailleurs,

- Des mesures de prévention ont été mises en place :
Inventaire amiante réalisé et disponible
Zones concerneées identifiées

Consignes strictes pour toute intervention (travaux,
maintenance)
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Cybersecurite industrielle
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Exigences en matiere de cyberseécurité industrielle

e Le fait de connecter des dispositifs au systeme industriel ou de déconnecter

certains dispositifs peut entrainer I'arrét de I'usine ou des dommages aux
installations.

e |l est donc interdit sans autorisation spéciale :

- de connecter des dispositifs au systéme industriel (USB, smartphones, ordinateurs
portables)

- d’insérer des CD/DVD pour connecter un cable au réseau industriel
- de toucher ou déconnecter des équipements industriels (ordinateur, automate, etc.)
- d'ouvrir une armoire contenant des équipements industriels

- de partager des informations sensibles telles que les mots de passe

e Le non-respect de ces réegles peut entrainer I'exclusion du site.

e Si vous avez des questions / pour une autorisation spéciale ou pour signaler un
probléme, veuillez contacter votre responsable de chantier Electrabel
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